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1. INVENTARIO Y DESCRIPCION DE LAS ;
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCION

1.1 INVENTARIO Y DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS Y
MEDIOS, HUMANOS Y MATERIALES, DE QUE
DISPONE LA ENTIDAD

Medios de proteccién

Constituye el inventario de medios existentes en el edificio, disponibles para la actuacién ante situaciones

de emergencias.

Contenido
N° Denominacién Contenido
1.1.1 Medios técnicos Equipos e instalaciones existentes
1111 Suministro de agua en el entorno Abastecimiento principal y alternativo.
B para el Servicio de Bomberos Situacién y caracteristicas
1.1.1.2 .Sumlnllstro de agua qontra Procedencia y sistema de impulsién
incendios en el edificio
1.1.1.3 Deteccién automatica de incendios Cobertgra,.tjpo de detectores y
centralizacion
1114 Extintores portatiles Dotacién y caracteristicas
1.1.1.5 Bocas de Incendio Equipadas Dotacion y caracteristicas
4116 Extincion automatica Situacion, areas protegidas y tipo de
agente extintor
4117 Puertas cortafuego Dotacion y caracteristicas
L Sistemas de comunicacién en uso en
1.1.1.8 Comunicaciones . o,
emergencia: cobertura y centralizacion
1.1.1.9 Alumbrado de emergencia Cobertura y caracteristicas
1.1.1.10 Sefializacién de seguridad Cobertura y caracteristicas
1.1.1.11 Columnas Seca Cobertura y caracteristicas
1.1.1.12 Otros sistemas Equipo ° s_lstema, dotacion y
caracteristicas
Personas y equipos que se organizany
1.1.1.2 Medios humanos disponen para la actuacién en

emergencia

Observaciones.
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1.1.1 Medios técnicos

1.1.1.1 Suministro de agua en el entorno para el Servicio de Bomberos

Situacion
o En el Campus
Principal _ .
_r Cuatro hidrantes humedos de
Caracteristicas
cuatro bocas
Situacion Calle Tramontana
Edificacion
Caracteristicas Urbana
Situacion Av. De la Reina Mercedes
En el entorno Caracteristicas Hidrante Municipal

Observaciones:
Detallado en planos

1.1.1.2 Suministro de agua contra incendios en el edificio

Procedente de la red general urbana, mediante presion directa de

SUTITETE red - grupo de presién y Aljibe con una capacidad de 171,70 m®

Servicios que abastece Red de BIEs

Observaciones:
Se detalla en planos

1.1.1.3 Deteccion automatica de incendios

Central Central analégica punto a punto. Marca Notifier. Modelo: ID-3000
Central analégica punto a punto, Siemens Modelo: CT-10
Cobertura La totalidad del edificio
Tipo de detectores Optico de humos analégicos
Observaciones:

El pulsador de alarma general (EVACUACION) se encuentra situado en el C.C.l. (conserjeria)
Dotacion de pulsadores manuales de alarma en la totalidad del edificio.
Se detalla en planos
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1.1.1.4 Extintores Portatiles
Planta Polvo Polvo CO, CO, CO, Total
6 kg 25 kg (5kg) (2kg) (3.5Kg) Planta
Sétano 30 1 1 -- -- 32
Baja 20 -- -- - 2 22
Primera 23 -- -- 2 26
Segunda 26 1 -- -- -- 27
Tercera 25 -- -- -- -- 25
Cuarta 24 - -- - - 24
Quinta 23 - -- - - 23
Cubierta 4 -- 1 -- 7
Total 176 2 2 2 187
Observaciones: Se detallan en planos
¢ Extintores de CO, (5kg): eficacia 89B
¢ Extintores de polvo ABC (6kg): eficacia: 34A-183B
1.1.1.5 Bocas de Incendio Equipadas (B.l.E)
. C ., . Presién
Situacién Dotacién Tipo (kg/em?) Manguera (m)
Sétano 5 45 m/m 6 20
Baja 5 45 m/m 6 20
Primera 4 45 m/m 6 20
Segunda 4 45 m/m 6 20
Tercera 3 45 m/m 6 20
Cuarta -4- 45 m/m 6 20
Quinta 4 45 m/m 6 20
Cubierta 1 45 m/m 6 20
Observaciones: Se detallan en planos
1.1.1.6 Extincién automatica
Observaciones:
1.1.1.7 Puertas cortafuego
: 0 b
Situacion Dotacién (Ud) | P°(N°Nojas) | b o cs Caracter
1 2
Soétano 5 2 3 El, 60-C5
Baja 4 2 2 - Con barra antipanico
Primera 4 2 2 - ¢
Segunda 4 2 2 - ¢
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Tercera 2 2
Cuarta > o ) «
Quinta 4 2 2 -
Cubierta 1 1 0 _ P

1.1.8 Comunicaciones

Sistema Cobertura Centralizacién
Telefonia Todas las dependencias de Sistema IBERCOM y
trabajo y Servicio de Seguridad centralita
Observaciones.:
1.1.1.9 Alumbrado de emergencia
Componentes Funcionamiento Cobertura

Luminarias autbnomas

Entrada en servicio automatico.
Bateria con autonomia
estimada superior a 1 hora

Todo el edificio

Observaciones:

1.1.1.10 Senalizacion de seguridad

Elementos

Tipo

Cobertura

Recorridos de evacuacion

Fotoluminiscente, normalizada.

Todo el edificio

Planos "Ud. esta aqui"

Acetato

Todo el edificio

Proteccién contra incendios

Fotoluminiscente, normalizada.

Todo el edificio

Observaciones.:
Se detallan en planos.

1.1.1.11 Columna seca

Tomas en fachada

Planta baja (acceso fachada principal 1 Ud.)

Tomas en planta

1UD.

Observaciones:
Se detallan en planos
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1.1.1.12 Otros sistemas

Equipo o sistema Cobertura
Camaras de seguridad CCTV Planta Baja
Control de accesos
Observaciones:
1.1.2 MEDIOS HUMANOS
Cargo o equipo Asignacion de medios Dotacion Teléfonos
. : : - Titular/Suplente

Jefe de Intervencion y Sin asignacion concreta de 1 Titular+ 1 Suplente 53878

Emergencia. medios (funcioén coordinadora)

57135/ 14112

-Transmision de la alarma:
telefonia, megafonia o viva
vVozZ.

-Actuacion contra incendios:
extintores portatiles, puertas
cortafuego, Bies seca.

Equipo de Intervencion.

La totalidad del personal
de servicio.

-Comprobar y valorar las
alarmas.

-Canalizar la evacuacion y
realizar comprobacion en zona
asignada.

Equipo de Alarma y
Evacuacién (E.A.E.)

La totalidad del personal
del servicio:

P. Sétano: 3 pax

. Baja: 4 pax

. Primera: 3 pax.

. Segunda: 3 pax

. Tercera: 3 pax

. Cuarta: 3 pax

P
P
P
P
P
P. Quinta: 3 pax

-Transmision de alarma:
Centro de Control

Personal de servicio:

Interno (C.1.) telefonia, megafonia y viva Turno de mafana: 3 per. 57135
voZzZ.
Turno de tarde: 4 per.
Centro de Control - 51194
Externo (C.C.E.) -Control de accesos. Un vigilante durante 24h. 660.69.69 93
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-Control y maniobra de las
Mantenimiento del [gsl}gl:?gaoense:ge::éaalsz EqQuipo La totalidad del personal |57924
Campus . SI19 UIPO | 4 servicio. 636.65.82.43
de intervencion en zonas de
instalaciones.
Servicio de Prevencién | -Gestion de la asistencia a los Personal del servicio 954.48.61.63
de Riesgos Laborales heridos. ' 639.76.92.95

Observaciones:
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1.2 CREACION DEL COMITE DE AUTOPROTECCION

Se formara un comité, para realizar el seguimiento y control de la implantacién. En caso de
siniestros sera el encargado de analizar los hechos y proponer la implantacion de las mejoras
necesarias para su prevencion o eliminacion. Compondran este comité:

= Jefe de Intervencion

=  Servicio de Mantenimiento

= Unidad de Seguridad

= Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales
= Delegado de Prevencién
= Encargado de equipo (Coordinador) del centro
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2. PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

2.1 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS
EMERGENCIAS

CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS

PREEMERGENCIA

Es el incidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rapida por el personal y
medios de proteccién del centro

EMERGENCIA PARCIAL

Es el incidente que para ser dominado requiere la actuacién de los medios humanos del sector
(planta o edificio). Los efectos de la emergencia parcial quedaran limitados a ese sector y no
afectaran a otros edificios colindantes ni a terceras personas

EMERGENCIA GENERAL

Es el incidente que precisa de la actuacion de todos los equipos y medios de proteccion del centro y
la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La emergencia general comportara la
evacuacion.

2.1.1 En funcioén del tipo de riesgo

Riesgos NATURALES

e Riesgo de inundaciones
- La preemergencia comenzara cuando el Servicio de Proteccién Civil que corresponda
declare la situacion de alerta
- No existe emergencia parcial
- La emergencia general se inicia cuando empieza a materializarse la inundacién

¢ Riesgo geologico
- La preemergencia se produce cuando, una vez detectados los primeros sintomas, los
técnicos hacen las recomendaciones necesarias para atajar el problema, y comienzan a
ponerse medios
- No suelen existir emergencias parciales ni generales, ya que son procesos relativamente
lentos y puede dar tiempo a tomar medidas correctoras

¢ Riesgo sismico
- No existe preemergencia ni emergencia general ya que este fendmeno no es predecible.
- La emergencia general es siempre a terremoto pasado, y se tomaran medidas reparadoras
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¢ Riesgo meteorolégicos (o climaticos)
- La preemergencia comenzara cuando el Servicio de Proteccion Civil declare la situacion de
alerta
- No suele existir emergencia parcial
- La emergencia general se inicia cuando empieza a materializarse la previsiéon
meteoroldgica (calor, viento, lluvia, )

Riesgos TECNOLOGICOS

e Riesgo industriales
- La preemergencia sobrevendra después de cualquier incidente que no haya podido ser
controlado
- La emergencia parcial dependera de la evolucion de la preemergencia y de la
configuracién del establecimiento
- La falta de control de la emergencia en un lugar determinado llevara a la emergencia
general

Riesgos ANTROPICOS

e Riesgo de incendios
- La preemergencia son todos los conatos de incendio
- La emergencia parcial se produce si no se domina el conato y existen sectores o edificios
diferenciados
- La emergencia general se inicia cuando el incendio sobrepasa al sector o edificio donde se
produjo el conato inicial

¢ Riesgo de hundimientos
- La preemergencia son todos los sintomas de deterioro de la edificacion y que,
normalmente, se podrian haber reparado en un principio
- La emergencia parcial seria un hundimiento parcial
- La emergencia general es el colapso del edificio

Otro tipo de riesgos antrépicos corresponden a los Planes de Proteccion Civil de Ambito Local y no
a los Planes de Autoproteccion

Observaciones:

Clasificacion de los riesgos basada en lo estipulado por el Plan Territorial de Emergencias de
Andalucia (P.T.E.), aplicandolo a un establecimiento o actividad

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellon de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 95-4485735 Fax: 95-4485734
e-mail: manten7@us.es




p=t paonvicio de FACULTAD DE Plan de Autoproteccion | 3* Actualizacion | . . o
u§;§ Unid;‘i de C.C. QUIMICA Documento Abreviado | Febrero- 2014 gina

2.1.2 En funcioén de la gravedad

No es necesario hacer una clasificacion de los riesgos en funcion de la gravedad. Se mantienen el
mismo tipo de riesgos del apartado 6.1.1, ya que la gravedad de las consecuencias Unicamente hara
que se pase al siguiente tipo de emergencia.

2.1.3 En funcioén de la ocupaciéon y medios humanos

Las ocupaciones no deben variar el tipo de emergencia, sino que determinaran el momento en que
se debe ordenar la evacuacion o el confinamiento.
En otras ocasiones, y dependiendo del tipo de usuarios, se podra determinar anular algunos de los
tipos de emergencia.
Los medios humanos que se pueden destinar a la resolucién de la misma no van a influir en la
tipologia de la emergencia, sino en la forma de resolverla o luchar contra ella.

2.2 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION ANTE
EMERGENCIAS

2.2.1 PLAN DE ACTUACION CONTRA INCENDIO

2.2.1.1 Niveles de emergencia

Aquella contingencia que tras su comprobacién, el personal verifica como

Falsa alarma
nula.

Fuego que puede ser controlado de forma rapida y sencilla por el personal de

Conato de . i :
. , la zona con los medios de proteccion del local, dependencia o sector y no
incendio supone mayor complejidad.
Por exclusion, se considerara como tal, cualquier fuego descontrolado que
supere la capacidad de intervencion del personal. Se precisara en este caso
Incendio la actuacion de todos los Equipos y medios de proteccion del Centro y la

ayuda de los Servicios de Socorro y Salvamento Exteriores. Conlleva la
aplicacion del Plan de Evacuacion.
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2.2.1.2 Medios de actuacién disponibles

Elementos de
deteccion

De forma humana por percepcion directa de humo, olor a quemado o
vision de llamas y posterior aviso a cualquier componente de la
organizacion en emergencia.

Elementos de
intervencion en
conato de incendio

Para el control de incendios en fases iniciales, se utilizaran los extintores
portatiles.
Se adjunta ficha de manejo de extintores.

Elementos de
intervencion en

Ante la evolucién desfavorable de un conato o descubrimiento subito de
un incendio se utilizaran en su extincion la totalidad de medios
disponibles. Si la intensidad del fuego supera las posibilidades de
actuacion de los miembros de la Organizacion de Emergencia y ante la
imposibilidad de su control, la accibn minima recomendable en este
caso, sera el simple confinamiento del fuego (aislamiento de

incendio combustibles, cierre de ventanas y puertas) al objeto de evitar su
propagacion y proceder inmediatamente a la aplicacion del Plan de
Evacuacion. Para el salvamento de bienes, seguir instrucciones y
prioridades que establezca el Jefe de Intervencion.

Llamada a Ante la menor duda sobre el control de un conato o ante el

Bomb descubrimiento subito de un incendio sera de maxima prioridad la

omberos llamada al Servicio de Bomberos.

Observaciones:

Una deteccion precoz, la llamada a Bomberos, el simple confinamiento del fuego y el desalojo del &rea
afectada, podrian ser las medidas suficientes para asegurar el éxito en una situacién de incendio.
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2.2.1.3 Procedimientos de actuacion contra incendios

N° Denominacion Acciones a realizar
Recepcioén de una alarma por parte del Personal del Centro de Control
A Deteccién y Interno (CCI):
alarma
-Llamada telefénica al CCl (Consejeria) o aviso personal.
- Recibido el aviso, el CCI identificara el lugar del suceso y pediran
datos al interlocutor).
- Localizado el origen, el CCIl contactara telefénicamente con el
s trabajador de la zona afectada (EAE) o personalmente si fallan las
B Comprobacion comunicaciones, al objeto de realizar su comprobacion.
IMPORTANTE: Todo aviso de alarma debera ser comprobado y anotado
en el libro de control.
Si tras el reconocimiento de la zona, el EAE no observa nada anormal,
C Falsa alarma comunicara con el CCl para informarle y se restablecera el servicio.
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Incidencia real

Contingencia leve (conato de incendio):

En la zona afectada, el Equipo de Intervencion (El) enterado de la
alarma, realizara una primera intervencion encaminada al control
inicial de la emergencia: desalojar preventivamente la zona, aislar el
fuego e intentar apagarlo utilizando para ello los extintores (sin
exponerse al riesgo de forma innecesaria).

El Personal del EAE desplazado, a su llegada, confirmara la alarma
al CCl, comunicando su posible control. Solicitara el aviso al
personal del Centro de Control Externo (CCE o Servicio de
Seguridad) y Mantenimiento del Campus en caso de precisar mayor
ayuda o el control de instalaciones y colaborara en el desalojo
preventivo de la zona.

Controlada la situacion a nivel de conato, el EAE comunicara este
hecho al CCl y junto con el El de la zona procederan al
restablecimiento de servicios. EI CCl informara posteriormente al
Jefe de Intervencion.

El Jefe de Intervencion informara al Director del Servicio de
Mantenimiento.

Reparar dafios, limpieza y ventilacion del local. Atencién leve a los
heridos si procede.

Contingencia grave (incendio o conato no controlable):

Ante evolucion desfavorable o a la menor duda en el control de la
situacion:

El Personal desplazado del EAE comunicara el hecho al CCl, con el
fin de avisar a Bomberos, Jefe de Intervencion, CCE, Mantenimiento
del Campus (si previamente no ha sido avisado) y Servicio de
Prevencion (para la gestion de la asistencia a los heridos, si los
hubiere). Ordenara el desalojo de la zona afectada (evacuacion
parcial).

El El intentara confinar el fuego en la medida de sus posibilidades
apartando combustibles, cerrando ventanas y puertas. Para el
control del fuego utilizara la totalidad de medios de extincién
disponibles.

IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las
comunicaciones, etc., el Personal desplazado del EAE procedera
directamente a la peticion de la Ayuda Externa necesaria (Bomberos,
Policia, etc.) y a ordenar el desalojo

Movilizacion de
medios

El CCI movilizara a la totalidad de ayudas disponibles:

Medios internos: Jefe de Intervencidon, CCE, Mantenimiento del
Campus y Servicio de Prevencion.

Medios externos: Bomberos, 080 / 112. Asistencias Sanitarias, 112,
etc.
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Emergencia
general

Movilizados por el CCI:

El CCE se desplazara al CCl y a su llegada esperara a recibir la
posible orden de Evacuacion General del Jefe de Intervencion.
Mantenimiento del Campus se desplazara al lugar del suceso y a su
llegada se integraran en las labores de intervencion, centrandose
especialmente en el control de instalaciones que puedan influir en el
desarrollo de la emergencia (parada de sistemas de ventilacion,
climatizacién centralizada etc )

El Servicio de Prevencién se desplazara al objeto de gestionar la
asistencia de los heridos con las ayudas externas precisas.

El Jefe de Intervencion se desplazara en primera instancia al CCI.
Recopilara la informacién sobre el suceso por informe del Personal
del CCl o por desplazamiento y verificacion directa "in situ".
Comprobara que se han avisado a los Servicios de Ayuda Exterior
necesarios (en caso contrario ordenara su realizaciéon inmediata).
Ordenara el aislamiento del area y el cese en las labores de
extincidn si considera excesiva la exposicion al riesgo y la aplicacion
del Plan de Evacuacion.

Llegada de
Bomberos

A su llegada, el Jefe de Intervencién les recibird en el punto de
encuentro que se establece en la zona exterior de la entrada
principal AE-1 y les informara sobre las caracteristicas de la
situacién, estado de la evacuacion, accesos disponibles, riesgos,
etc., y les entregara los planos del Centro, cediéndoles el mando y
control de las operaciones. Todos los Equipos se pondran a su
disposicion, si estos asi lo requieren.

Final de
emergencia

Previo informe favorable de Bomberos, el Jefe de Intervencion
ordenara el restablecimiento de los servicios.

IMPORTANTE: EI Jefe de Intervencion realizara un informe al objeto
de adoptar las medidas correctoras necesarias para evitar la
repeticion del suceso. Llevara un archivo histérico de sucesos
habidos, actuaciones seguidas y medidas adoptadas.
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2.2.2 PLAN DE ACTUACION ANTE AMENAZA DE BOMBA

2.2.2.1 Niveles de emergencia

Falsa alarma

Situacion comprobada de inexistencia de riesgo y por tanto, se
desestima la amenaza.

Emergencia general

Situacion en la que se considera la existencia de un riesgo razonable.

2.2.2.2 Medios de actuacion disponibles

Elementos de
intervencion

Para la recepcion de amenazas telefonicas, se dispone del
cuestionario de amenaza telefénica de colocacion de artefacto
explosivo (Unidad de Seguridad). Todo el personal que disponga de
linea directa con el exterior debera estar capacitado para realizar
esta labor eficazmente.

Para el tratamiento de correo y paqueteria sospechosa, se avisara al
Servicio de Seguridad (al objeto de realizar su inspeccion).

Enfoque de la
situacion

Aspectos fundamentales son el tratamiento de la informacién de
forma confidencial, la recopilacion del mayor numero de datos
posibles y la consulta inmediata a personal especializado (Unidad de
Seguridad de la Universidad, Policia), actuando segun sus
instrucciones. Ante la menor duda o falta de confirmacion por parte
de las Autoridades de que se trata de una falsa alarma, todo este tipo
de avisos deberan considerarse como ciertos, debiendo procederse
de inmediato a aplicar el Plan de Evacuacion.
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2.2.3 Procedimiento de actuacion ante amenaza teleféonica

NO

Denominacion

Acciones a realizar

Recepcion de la
llamada

Mantener la calma y cumplimentar el cuestionario de amenaza
teleféonica de colocacion de artefacto explosivo (Unidad de
Seguridad). Transcribir literalmente el mensaje y recopilar el mayor
numero de detalles posibles.

Transmision de
informacion

Comunicar el hecho al Servicio de Seguridad. Tratar esta
informaciéon como confidencial, limitando su difusién entre el resto
del personal.

Valoracion

El Servicio de Seguridad comunicara el hecho al Jefe de Seguridad
de la Universidad y al Jefe de Intervencion. Confirmada la
amenaza, el Servicio de Seguridad informara a la Policia. Actuar
segun sus indicaciones.

En ausencia o retraso en la localizacion de los responsables de la
Unidad de Seguridad de la Universidad y del Centro, el Servicio de
Seguridad comunicara el hecho a la Policia y seguira sus
instrucciones.

. IMPORTANTE: En situacion de riesgo inminente o duda, demora en
las comunicaciones, etc., el Jefe de Intervencion (en ultimo extremo el
Servicio de Seguridad) ordenara directamente el desalojo de la zona
afectada.

Declaracion de
Emergencia

En base a las instrucciones recibidas y confirmado el riesgo, el Jefe
de Intervencién ordenara aplicar el Plan de Evacuacion.

Llegada de la
Policia

El Jefe de Intervencidn les proporcionara los datos existentes sobre
el aviso e informara de las acciones realizadas hasta el momento.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado asumiran el mando y el
control de las operaciones. Todos los Equipos se pondran a su
disposicion, si estos asi lo solicitan.

Final de
emergencia

El responsable de las Fuerzas de Seguridad alli destacado
comunicara al Jefe de Intervencion el control de la situacién y la
posibilidad de retorno al edificio. El Jefe de Intervencion ordenara
la vuelta a la actividad.
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z Mantenimiento
. Unidad de C.C.
yAL.

2.2.4 Procedimiento de actuaciéon ante objeto sospechoso

Acciones a realizar

Detectado un paquete u objeto sospechoso, se avisara de inmediato
al Servicio de Seguridad, quien comunicara el hecho a la Unidad de
Seguridad y al Jefe de Intervencion.

Determinado el objeto como sospechoso el Servicio de Seguridad,
informara a la Policia. En base a sus instrucciones y confirmado el
riesgo, aplicar Plan de Evacuacion.

IMPORTANTE: Al igual que ante la amenaza telefénica, en situacion
de riesgo inminente o riesgo razonable, el Jefe de Intervencion (o en
ultimo extremo el Servicio de Seguridad) podra asumir directamente
la responsabilidad de ordenar el desalojo de la zona afectada. Tratar
la informacion con caracter confidencial.

Ne° Denominacion
a Deteccion

b Valoracion

c Precauciones

Aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo; indagar sobre la
posible existencia de otros objetos sospechosos, no pasar objetos
metalicos cerca de él ni emplear emisoras de radio en sus
proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones, acordonar en un
amplio radio. Abrir puertas y ventanas.

IMPORTANTE: Valorar si su situacion influye en el recorrido de
evacuaciéon. En este caso, canalizar el flujo de salida intentando
evitar la exposicion al riesgo.

Declaracion de

En base a las instrucciones recibidas y confirmado el riesgo, el Jefe
de Intervencion ordenara aplicar el Plan de Evacuacion.

El Jefe de Intervencion les proporcionara los datos existentes sobre
el aviso e informara de las acciones realizadas hasta el momento.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado asumiran el mando y el control
de las operaciones. Todos los Equipos se pondran a su disposicion,
si estos asi lo solicitan.

d Emergencia
Llegada de la

e o
Policia

; Final de
emergencia

El responsable de las Fuerzas de Seguridad alli destacado
comunicara al Jefe de Intervencion el control de la situacion y la
posibilidad de retorno al edificio. El Jefe de Intervencion ordenara la
vuelta a la actividad.

Observaciones:
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACION ANTE AMENAZA
TELEFONICA DE COLOCACION DE ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS (UNIDAD DE SEGURIDAD)

10

20

50

60

70

En caso de recibir una llamada de teléfono amenazando con la colocacion de un
artefacto explosivo, intente prolongar la conversaciéon telefénica el mayor tiempo
posible, conservando en todo momento la calma.

Anoten todo lo que digan. Si es posible, anote literalmente el mensaje que le
transmitan. Es importante conocer la hora de la explosién del artefacto, el
motivo de la colocacion asi como su ubicacion.

Procure anotar el numero de teléfono desde el que llaman, si es posible conocerlo
desde su teléfono.

Con los datos que haya obtenido, avise inmediatamente al jefe de intervenciéon o en
su defecto al sustituto, quien trasladara la informacién a la policia (112) y a la Unidad
de Seguridad de la Universidad (51194 // 660.69.69.93).

No comente o traslade la noticia a ningun otro compariero, salvo a la policia o al
personal de seguridad del Campus.

El Centro de Control Interno (Conserjeria Telf.: 57135) colaborara con la policia y el
personal de seguridad del Campus en las inspecciones necesarias del edificio.

El Centro de Control Interno, en caso de recibir la orden de evacuacién por parte del
jefe de intervencidon, actuard segun las instrucciones indicadas en el plan de
autoproteccion.

NOTA: Siempre que exista tiempo suficiente entre la hora de la llamada y la de la previsible

explosién, se recomienda tengan en cuenta — antes de dar la orden de evacuacion
del edificio- la valoracién de la inspeccion realizada por la policia, que le aportara los
datos objetivos necesarios para tomar la decision.
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2.2.4 PLAN DE ACTUACION ANTE MOVIMIENTOS SiSMICOS

2.2.4.1. Enfoque de la situacion

Elementos de
intervencion

No existen medios que se puedan emplear en el caso de un
movimiento sismico.

Enfoque de la

situacion

Trate de permanecer calmado y ayudar a las personas que le rodean
a no entrar en una situacién de panico.
Si el seismo no es fuerte:

Procure no salir del recinto en el que se encuentre, durara sélo unos
segundos y antes de que pueda salir ya habra terminado. Coléquese
cerca de un elemento estructural resistente (bajo el dintel de una
puerta, junto a un muro de carga, etc.)

Si el seismo es fuerte:

No salir del recinto en el que se encuentra. Coléquese cerca de un
elemento estructural resistente (bajo el dintel de una puerta, junto a
un muro de carga, etc.). Las indicaciones minimas que debe seguir
son: apague cualquier fuego que tenga encendido, no encienda
ninguna llama, cubrase la cabeza con ambas manos y coléquela
entre las rodillas. Cuando haya terminado salga tranquilamente del
edificio (para no crear colapsos) para evitar las posibles
consecuencias de las réplicas.

2.2.4.2 Procedimiento de actuacion ante movimientos sismicos

N° Denominacion Acciones a realizar
Momento del - Mantenga la calma y situese en un lugar seguro, apague cualquier
a movimiento tipo de fuego que tenga encendido, cierre las llaves de gases,
. desconecte los equipos eléctricos y cierre las vitrinas que
sismico contengan productos quimicos.
b ;;2?;”;5(';? de - Comunicar el hecho al Centro de Control Interno (TIfno: 57135).
- El Centro de Control Interno comunicara el hecho al Servicio de
Mantenimiento que revisara el edificio antes de volver a la
Tras el
. normalidad.
¢ rqowrmento - El Centro de Control Interno comunicara el hecho a los Servicios de
SIsmico. Ayuda Externos (Bomberos, Servicio de Prevencién y Servicio de
Seguridad) si asi fuera necesario.
q Declaracion de - En base a las instrucciones recibidas y confirmado el riesgo, el Jefe
meragencia de Intervencién ordenara aplicar el Plan de Evacuacion.
g
Llegada de los
o Ser%icios de - El Jefe de Intervencion les proporcionara los datos existentes sobre
las acciones realizadas hasta el momento.
Ayuda Externos.
. - Los responsables del Servicio de Mantenimiento conjuntamente
f Final de con el Servicio de Obras y los Servicios de Ayuda Externos
emergencia indicaran el final de la emergencia y la vuelta a la normalidad,
pudiéndose de esta forma volver a ocupar el edificio.
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2.2.5 PLAN DE EVACUACION

2.2.5.1 Tipo de evacuacion

En funcioén del
tiempo

Evacuacion
sin urgencia

Cuando la situacién permite disponer de tiempo suficiente para
intentar no solo salvar vidas, sino también los bienes (valores
econdémicos, documentales, etc.); es decir, cuando es posible
realizar "parada segura" de la actividad.

disponible

Evacuacion
con urgencia

Cuando el riesgo requiere evacuar inmediatamente la zona
afectada, atendiendo Unicamente a salvar el mayor numero de

En funcién de la

extension del
area afectada

vidas posible.
Evacuacion Cuando se precisa desalojar areas mas o menos amplias del
parcial edificio, sin necesidad de desalojarlo en su totalidad.
Evacuacion Cuando la magnitud del siniestro requiere el completo desalojo
general del Centro.

Observaciones:

En todo caso, el objetivo sera tener desalojada la zona afectada antes de la llegada de los Servicios de

Ayuda Exterior.

2.2.5.2 Responsabilidad y medios disponibles

Orden de
evacuacion

Como criterio general, ante una situacion de emergencia, la responsabilidad
de ordenar la evacuacién general y comprobar la realizacién del aviso a los
Servicios de Ayuda Exterior recaera en el Jefe de Intervenciéon. En ausencia
de los Responsables del Centro, en caso de incendio o ante riesgo inminente,
el Centro de Control Interno podra asumir directamente esta responsabilidad
en ultimo extremo (procurando consultar previamente a la Unidad de
Seguridad)

Transmision de la
alarma

Evacuacion sin urgencia: La orden de evacuacion la transmitira el Personal del
Centro de Control Interno de forma personal y discreta al Equipo de Alarma y
Evacuacion (personalmente o por teléfono).

Evacuacion con urgencia: En este caso, se utilizaran medios expeditivos y
redundantes de aviso general (Sirena general del edificio activada desde el
CCI comunicacioén verbal de confirmacion por parte del CCl realizada mediante
recorrido ascendente).

Recorridos de
evacuacion

Como no es posible determinar con absoluta certeza la evolucion de un
siniestro, es necesario conocer con anterioridad TODAS las posibles vias de
evacuacion para en el momento de la emergencia definir si son todas de
aplicacién o por el contrario debe excluirse alguna.
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2.2.5.3 Procedimiento de evacuacion

NO

Denominacion

Acciones a realizar

Decision y
preparativos
previos

Declarada una situacién de emergencia, EAE o sustituto (en ultimo
extremo el CCI) asumira la responsabilidad de ordenar evacuar la
zona afectada.

De forma general, alertado por el ClI, el Jefe de Intervencion se
desplazara al CCI, donde recopilara los datos existentes sobre la
situacion bien por informe verbal del personal del CCl o por
desplazamiento "in situ" al lugar del suceso. En cualquier caso, el
Jefe de Intervencién valorara la situacion, determinara la urgencia
(posibilidad de realizar "Evacuacion sin Urgencia"), el alcance
(parcial o general), servicios minimos (si se precisan) liberaciéon de
accesos y recorridos a adoptar o excluir. Comprobara que se ha
avisado a los Servicios de Ayuda Exterior necesarios, Seguridad,
Mantenimiento y Servicio de Prevencion.

IMPORTANTE:

CCI procedera a la apertura de los accesos necesarios y bloqueara
ascensores en planta baja, procedera a desalojar al personal de sus
zonas, centrandose a continuacion en la asistencia técnica y control
de las instalaciones necesarias durante el proceso de evacuacion.

El Servicio de Prevencion se desplazara al lugar del suceso para
gestionar, en caso de ser necesario, la asistencia de los heridos con
las ayudas externas precisas.

Orden

El Jefe de Intervencién ordenard al CCIl transmitir la orden de
evacuacion a las zonas correspondientes:

Evacuacion sin urgencia.
Evacuacion urgente.
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Comunicaciones:

Aviso verbal o telefénico del CCl al EAE.

Recibido el aviso:

El EAE comunicara en su zona la necesidad de finalizar
Evacuacion sin rapidamente las operaciones que realicen, al objeto de desalojar
c urgencia el area afectada de forma tranquila e intentar al mismo tiempo
salvar los bienes.
El Servicio de Prevenciéon gestionara, conjuntamente con los
medios externos, la asistencia y posible evacuacion de los
heridos.

Comunicaciones:

e Transmision verbal: comunicacion abierta del CCI al personal en
general (recorrido ascendente): "Por motivos de seguridad, por
favor, desalojen inmediatamente el edificio”.

NOTA: En situacion de riesgo real y cuando asi lo determine el Jefe

de Intervencién, la orden de evacuacidon ira acompafada de la

indicacién expresa: “EMERGENCIA REAL, ESTO NO ES UN
d Evacuacion urgente | SIMULACRO’

Recibido el aviso:

e EI EAE transmitira la orden de evacuacion al personal de su zona,
atendiendo Unicamente a salvar la integridad de las personas.

¢ Mantenimiento permanecera atento para dar control sobre las
instalaciones.

Servicio de Prevencién: mismas consideraciones que en el supuesto

de evacuacion sin urgencia.

En todo caso:

= El EAE realizara un barrido de planta comprobando que no

= d quedan rezagados, canalizando el flujo hacia las salidas
e roceso de practicables.
evacuacion o . .

= Mantenimiento del Campus procedera al desalojo de sus zonas y
al control y manejo de las instalaciones generales.

= El EAE canalizara la salida.
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El Jefe de Intervencién se desplazara al punto de control al objeto de
poder coordinar las acciones oportunas, recopilar los partes de
evacuacion y recibir a los Servicios de Ayuda Exterior.

A su salida del edificio, el EAE y Vigilante de Seguridad del CCE
informaran al Jefe de Intervencion sobre las incidencias habidas en el
desalojo de su zona y barrido de comprobacion.

Hasta la llegada de los Servicios de Ayuda Exterior y éstos se
encarguen de la labor de Control de accesos, el Jefe de Intervencion
en colaboracion con el EAE y Servicio de Seguridad, impediran la
entrada de personal o visitas a zonas evacuadas. Los Equipos de
Emergencia permaneceran a disposicion del Jefe de Intervencion.

El punto de reunién seréa el lugar mas adecuado para la recepcion y
atencioén de los posibles heridos.

f Direccion de la
emergencia

g En el exterior

h Llegada de la

Ayuda Exterior

El Jefe de Intervencidén se erigira como interlocutor uUnico. Les
informara de la situacion, estado de la evacuacion, riesgos
existentes, accesos, tomas de agua, etc. y les entregara los planos
del Centro, asumiendo éstos el mando y actuaciones necesarias para
el control de la emergencia.

Los Equipos de Emergencia atenderan al personal desalojado y
permanecerdn a disposicion de los Servicios de Ayuda Exterior
(especialmente Jefe de Intervencién, Mantenimiento del Campus y
Servicio de Prevencion), colaborando con éstos, si su ayuda es
requerida.

Previo informe favorable de Servicios de Ayuda Exterior, el Jefe de
Intervencion ordenara el restablecimiento de los servicios.

i Zﬁ:g:g;;a El Jefc_e de Intervencié_n rea_lizaré un infprme destinado a la Unidac;l de
Seguridad de la Universidad, al objeto de adoptar las medidas
correctoras necesarias para evitar la repeticion del suceso. Llevara
un archivo histérico de sucesos habidos, actuaciones seguidas y
medidas adoptadas.

Observaciones:
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- Urgencia: Evacuacion Urgente
- Alcance: Parcial

- - . General
EVACUACION ]—[ VALORACION ]7 - Servicios Minimos
L - Recorridos
\_ J
AVISO AYUDA EXTERNA:
- Bomberos
- Policia
- Asistencia Sanitaria:
080/112
N\
ORDEN DE EVACUACION
|
Centro Control Equipo Alarma Mantenimiento Servicio de
Interno y Evacuacion . Prevencion
- Barrido de sus zonas
- Transm. Alarma - Barrido de planta - Control instalaciones - Gestionar la atencion
- Comunicaciones - Canalizar flujo de los heridos
4 ! 1\
CENTRALIZAR
INFORMACION
'd | \
RECIBIR AYUDA
EXTERNA
CONTROL DE
EMERGENCIA
RESTABLECER
SERVICIOS
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2.3 IDENTIFICACION Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS
Y EQUIPOS QUE LLEVARAN A CABO LOS
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS

Cargo

Dotacion

Funciones

Jefe de Intervencion
y Emergencia

1 Titular + 1° Suplente

Coordinacion general y toma de
decisiones

Comprobacion de la realizacién del
aviso a los Medios de Ayuda Externa
Ordenar la evacuacién

Recibir en el exterior la informacion de
los Equipos de Emergencia

Ser interlocutor Unico con la Ayuda
Externa

Ordenar la vuelta a la normalidad

Equipo de
Intervencion

La totalidad del personal de
servicio

Notificar deficiencias en su zona
Transmitir la alarma de incendio
Extinguir el fuego a nivel de conato
Confinar el incendio

Informar al Jefe de Emergencia en
exterior

Equipo de Alarma 'y
Evacuacion

La totalidad del personal de

servicio:
Planta sé6tano: 3 pax
Planta baja: 4 pax

Planta primera: 3 pax
Planta segunda: 3 pax
Planta tercera: 3 pax
Planta cuarta: 3 pax
Planta quinta: 3 pax

Comprobar y valorar alarma
personalmente

Canalizar la evacuacion de planta
Comprobar planta evacuada
Informar en exterior al Jefe de
Intervencion

Controlar accesos

Centro de Control
Interno

La totalidad del personal de
servicio:

Turno de mafana: 3 pax.
Turno de tarde: 4 pax.

Recibir alarmas y comprobar
Movilizar ayudas externas e internas
Transmitir orden de evacuacion
Informar en exterior al Jefe de
Intervencion

Colaborar en restablecimiento de
servicios

Centro de Control
Externo

Un vigilante durante 24 horas.

Controlar acceso principal del edificio

Mantenimiento del
Campus

La totalidad del personal de

servicio

Control y maniobra de las instalaciones
generales

Funciones asignadas a Equipo de
Intervencion en zonas de instalaciones y
afines

Servicio de
Prevencion de
Riesgos Laborales

Personal del Servicio

Gestiodn de asistencia a los heridos
Recepcién y coordinacion de Ayudas
Sanitarias Externas

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
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/ JEFE DE INTERVENCION \

Titular: D. Fernando de Pablos Pons
Teléfono: 53878

Suplente: D. Javier Moreno Dominguez
Teléfono: 57135 Movil: 14112

- )

4 CENTRO CONTROL\ 4 N

INTERNO

Maiana:

Dotacién: 3 personas ., .
Horario: 08:00 - 15-00 Dotacion: 1 vigilantes

Tarde:

Dotacion: 4 personas
Horario: 15:00 - 22:00 \_ J
Teléfono: 57135

\_

CENTRO CONTROL
EXTERNO

Horario: 24 horas
Teléfono: 51194 / 660.69.69.93

)

[ EQUIPO DE ) / EQUIPO DE \ / \ / \
INTERVENCION ALARMA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EVACUACION PREVENCION
Dotaci6n: La totalidad del Dotacion: p L ls)eort\z]iiccii(;))n: Personal del
La toFahdad de los personal de S;)rjiccli(;n' cronatde Teléfono: 57924
gabajadores del servicio: Teléfono: 954.48.61.63 Movil: 636.65.82.43
entro. Sotano: 3p. Movil:  639.76.92.95
Planta baja: 4 p.
Planta 1%: 3 p.
Planta 22: 3 p.
Planta 3%: 3 p.
Planta42: 3p.
Planta5® 3p
N N\ AN U\ %
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2.4 IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DE LA
PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE
AUTOPROTECCION

La responsabilidad recae sobre el titular de la actividad, la Universidad de Sevilla, la cual podra

delegar sobre el Jefe de Intervencion y la coordinacion de las acciones necesarias para la
implantacién del Plan de Autoproteccion.

Conforme a la legislacion vigente Real Decreto (393/2007) Disposiciones generales 1.5

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD.-

TENDRAN LA OBLIGACION DE PARTICIPAR, EN LA MEDIDA DE SUS CAPACIDADES, EN EL

PLAN DE AUTOPROTECCION, Y ASUMIR LAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN
DICHO PLAN.
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2.5 INSTRUCCIONES DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

2.5.1 Instrucciones de actuacién para el Jefe de Intervencion
y Emergencia

Es el responsable de la aplicacion del Plan de Autoproteccién. Realizara la coordinacién general de
actuaciones. Ordenara la evacuacién de la zona afectada en caso necesario y comprobara la realizacion
de los avisos a los Servicios de Ayuda Exterior e Interior.

Debera estar siempre localizable y en caso de ausencia, notificara al CCl el nombre y situacion de su
sustituto.

EN CASO DE INCENDIO

Dirijase al Centro de Control Interno (Conserjeria) y recabe la informacion sobre lo sucedido (bien por
informe verbal o desplacese a comprobarlo directamente "in situ").

Controlada la situacién a nivel de conato, ordene restablecer el servicio. Informe a la Unidad de
Seguridad.

En caso de evolucion desfavorable de un conato o ANTE LA MENOR DUDA EN EL CONTROL DE LA
SITUACION, compruebe que el Centro de Control Interno ha avisado a los Bomberos, Servicios de
Ayuda Exterior necesarios, Centro de Control Externo (Servicio de Seguridad del Campus),
Mantenimiento y Servicio de Prevencién; en caso contrario, solicite la realizacion de estos avisos
inmediatamente. Ordene el aislamiento del area y el cese en las labores de extincién. Proceda a la
aplicacion del Plan de Evacuacion.

Reciba a la Ayuda Exterior. Inférmeles sobre el estado de la situacién, riesgos, accesos, tomas de
agua, estado de la evacuacion, etc. Entrégueles los planos del Centro y permanezca a su disposicion.
Finalizada la emergencia y previo informe favorable de Bomberos, restablecer servicios.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

Recopile el mayor numero de datos y compruebe si se ha rellenado el cuestionario de amenaza de bomba.
Comunique el hecho a la Unidad de Seguridad de la Universidad, si previamente no lo ha hecho el Servicio de
Seguridad. Confirmada la amenaza asegurese que el CCE ha informado a la Policia Nacional y actie segun sus
instrucciones. Trate la informacién de forma confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

. Determine la urgencia, alcance, servicios minimos (si se precisan) y recorridos a adoptar o excluir. Compruebe la

liberacion de los accesos.
Compruebe que el Centro de Control Interno ha avisado a la Ayuda Externa, Servicios de Seguridad,
Mantenimiento y Servicio de Prevencion.

3. Ordene al Centro de Control Interno transmitir la orden de evacuacioén correspondiente:

8.

Evacuacion sin urgencia: Comunicacion personal discreta o teléfono al Equipo de Alarma y Evacuacion del CCI.
Evacuacion urgente: Transmisidn por sirena y megafonia desde el CCl y recorrido ascendente de confirmacion de
la Orden de Evacuacion por parte del CCI.

En el exterior: Recopile los partes de evacuacion del Equipo de Alarma y Evacuacion.

Reciba a la Ayuda Exterior. Informeles sobre el estado de la situacion, riesgos, accesos, tomas de agua, estado de
la evacuacion, etc. Entrégueles los planos del Centro y permanezca a su disposicion.

Controlada la situacion y previo informe favorable de los Servicios de Ayuda Exterior, restablecer servicios.
Informe del suceso a la Unidad de Seguridad de la Universidad, al objeto de adoptar las medidas necesarias para
evitar su repeticion.

Lleve un archivo histérico sobre sucesos habidos y medidas adoptadas.

IMPORTANTE:

Coordine en todo momento con el Servicio de Prevencion la atencién a los heridos.
Como punto de encuentro se establece:
- En la zona exterior de AE-5 (Planta baja, puerta principal )
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2.5.2 Instrucciones de actuacion para el Equipo de Intervencién
(E.l.)

Su funcién sera ofrecer una primera reaccién contra incendio encaminada a su control. Su ambito de
actuacion sera su planta respectiva.

EN CASO DE INCENDIO

1) Alarma de incendio: Si detecta un fuego, avise inmediatamente al Centro de Control Interno (por
teléfono: 954.48.60.00, enviando a un companero o desplazandose personalmente si es preciso).

2) Si considera el fuego facilmente controlable: desaloje preventivamente la zona (aparte curiosos), aisle el
foco de incendio, e intente apagarlo con los extintores. Dirija el chorro a la base de las llamas, recuerde
no utilizar agua en presencia de tensién eléctrica.

3) Siconsidera el fuego no controlable:

= No ponga en peligro su integridad fisica y ordene desalojar la zona (evacuacion parcial).

= Evite su propagacién: aparte material combustible, cierre ventanas y puertas.

= Permanezca en alerta ante la posible orden de evacuacién general.

4) Fin de emergencia: controlada la situacion, restablecer servicios.

IMPORTANTE: Transmita la alarma (pida ayuda) antes de intervenir. Procure no actuar en solitario.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1. Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor nimero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacion de forma confidencial y evite su difusiéon innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacion al Centro de Control Interno (Telf.:57135) y siga puntualmente sus
indicaciones.

2. Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de Control
Interno (Conserjeria) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion de forma confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

1. Si le comunican realizar "Evacuacion sin Urgencia" (Transmision verbal discreta del Equipo de Alarma y
Evacuacion): proteja los bienes que tengan valor econdmico, documental, etc. y desconecte
instalaciones. Colabore en el desalojo de su zona de la forma menos alarmante posible.

2. Si le comunican orden de Evacuacion Urgente (Sirena general del edificio y comunicacion verbal
apremiante del Equipo de Alarma y Evacuacion): abandone cualquier actividad y dirijase hacia la salida
mas préxima y atendiendo unicamente a salvar la integridad de las personas.

3. Si se encuentra en una dependencia con visitas, alumnos, tranquilice a las personas, pero actie con
firmeza para conseguir una evacuacion rapida y ordenada de la dependencia. Dirijales hacia la via
practicable mas préxima y procure que no se aglomeren en las salidas. Si existe humo, ordene taparse
nariz y boca con un pafuelo, a ser posible humedo (caminar agachado si es necesario). Coordine el
traslado de heridos al exterior. Compruebe que no quedan rezagados y que ha salido todo el personal.
No permita usar los ascensores.

4. En el exterior: dirijase al punto de encuentro. Comunique novedades al Jefe de Intervencion si la
incidencia tuvo lugar en su planta. Colabore con los Servicios de Ayuda Exterior si su ayuda es requerida
y permanezca a disposicion del Jefe de Intervencion.

5. Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervencién lo determine y colabore en
agilizar el retorno al edificio y restablecer la normalidad.

IMPORTANTE:
= Como punto de encuentro se establece:
-Zona exterior del AE-5 (puerta principal en planta baja)
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2.5.3 Instrucciones de actuacion para el Equipo de Alarma y
Evacuacion (E.A.E.)

Su funcién sera comprobar las alarmas y dirigir la evacuaciéon rapida y ordenadamente en caso
necesario. Su ambito de aplicacioén sera su planta respectiva.

EN CASO DE INCENDIO

1. Alarma de incendio: Si recibe un aviso de alarma en su planta, compruebe la autenticidad del aviso.

2. Falsa alarma: Si tras el reconocimiento de la zona no se observa nada anormal, informar al Centro
de Control Interno y restablecer servicios. Si se producen falsas alarmas repetitivas, informe al
C.C.l. y avise al Servicio de Mantenimiento del Campus.

3. Fuego facilmente controlable: En la zona, recabar informacion. Informar al Centro de Control Interno
la posibilidad de control de la situacion (por teléfono:57135), enviando a un compafero o
desplazandose personalmente si es preciso) y solicitar la localizacion del personal de
Mantenimiento en caso de precisar mas ayuda. Controlada la situacion a nivel de conato, informar
al Centro de Control Interno y posteriormente al Jefe de Intervencion.

4. Fuego no controlable: Ante la evolucion desfavorable o duda en el control de la situacion:

= Comunicar inmediatamente el hecho al Centro de Control Interno, al objeto de avisar a Bomberos,
Jefe de Intervencidn, Servicio de Prevencion, Servicio de Seguridad y Mantenimiento.
= Ordenar el desalojo del area afectada (evacuacion parcial).

IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., solicitar directamente
Ayudas Externas necesarias desde el teléfono mas cercano y ordenar el desalojo general (activando
cualquier pulsador de incendios)

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1. Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor numero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacion de forma confidencial y evite su difusién innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacién al Centro de Control Interno (Telf.:57135) y siga puntualmente sus
indicaciones.

2. Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de
Control Interno (Conserjeria) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion de forma

confidencial.
EN CASO DE EVACUACION

1. Si le comunican realizar "Evacuacion sin Urgencia" (Transmision verbal discreta del Equipo de Alarma y
Evacuacion): Transmita inmediatamente el aviso a todo el personal y visitas de su zona. Proteja los
bienes que tengan valor econémico, documental, etc.

2. Si le comunican orden de Evacuacion Urgente (Sirena general del edificio y comunicacion verbal
apremiante del Equipo de Alarma y Evacuacion): Transmita inmediatamente el aviso a todo el personal y
visitas de su zona atendiendo Unicamente a salvar la integridad de las personas.

3. En ambos casos: Tranquilice a las personas, pero actle con firmeza para conseguir una evacuacion
rapida y ordenada de la dependencia. Dirijales hacia la via practicable mas préxima y procure que no se
aglomeren en las salidas. Si existe humo, ordene taparse nariz y boca con un pafiuelo, a ser posible
humedo (caminar agachado si es necesario). Coordine el traslado de heridos al exterior. Compruebe que
no quedan rezagados y que ha salido todo el personal. No permita usar los ascensores.

4. En el exterior: dirijase al punto de encuentro. Comunique novedades al Jefe de Intervencion. No permita
el paso a zonas evacuadas. Permanezca a disposicion del Jefe de Intervencion.

5. Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervencion lo determine y colabore en
agilizar el retorno al edificio y restablecer la normalidad.

IMPORTANTE:
= Como punto de encuentro se establece:
-Zona exterior de AE-5. (planta baja, puerta principal)
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2.5.4 Instrucciones de actuacién para el Servicio de
Mantenimiento del Campus

Su funcién sera el control y maniobra de las instalaciones generales del edificio. Se constituird como
Equipo de Emergencia de las zonas de instalaciones y afines.

EN CASO DE INCENDIO

5.

. Alarma de incendio: Si se detecta un fuego, avise inmediatamente al Centro de Control Interno (por
teléfono: 955.42.08.35), enviando a un companiero o desplazandose personalmente si es preciso.
Si considera el fuego facilmente controlable: desaloje preventivamente la zona (aparte curiosos), aisle
el foco de incendio, e intente apagarlo con los extintores. Dirija el chorro a la base de las llamas,
recuerde no utilizar agua en presencia de tension eléctrica.
Si considera el fuego no controlable:
= No ponga en peligro su integridad fisica y ordene desalojar la zona (evacuacion parcial).
= Evite su propagacion: aparte material combustible, cierre ventanas y puertas.
= Permanezca en alerta ante la posible orden de evacuacién general.
En ambos casos: Colabore con el Equipo de Intervencion en las labores de control de la emergencia,
pero centre su intervencion en el control y manejo de instalaciones que puedan afectar al desarrollo de
la emergencia (parada de ventilacion, cierre de llaves de gas, desconexion de electricidad, etc.).
Fin de emergencia: controlada la situacion, restablecer servicios.

IMPORTANTE: Transmita la alarma (pida ayuda) antes de intervenir. Procure no actuar en solitario.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor niumero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacién de forma confidencial y evite su difusion innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacion al Centro de Control Interno (Telf.:57135) y siga puntualmente sus
indicaciones.

Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de
Control Interno (Conserjeria) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion de forma
confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

Si le comunican realizar "Evacuacién sin Urgencia" (Transmision verbal discreta del Equipo de Alarma y
Evacuacion): proteja los bienes que tengan valor econdmico, documental, etc. y desconecte
instalaciones utilizando los sistemas de parada controlada. Colabore en el desalojo de su zona de la
forma menos alarmante posible.

Si le comunican orden de Evacuaciéon Urgente (Sirena general del edificio y comunicacion verbal
apremiante del CCIl o EAE): Transmita inmediatamente el aviso a todo el personal y visitas de su zona,
atendiendo unicamente a salvar la integridad de las personas. Proceda a la parada de maquinas
utilizando los sistemas de paro de emergencia (si la situacion lo permite).

En ambos casos: Recibida la orden de evacuacion, transmita dicha orden al personal de su zona y
centre su atencién en el control de las instalaciones generales que afecten al proceso de evacuacion
(principalmente climatizacién, gas, electricidad). No permita usar los ascensores.

En el exterior: dirijase al punto de encuentro. Comunique novedades al Jefe de Intervencion y
permanezca a su disposicion. No permita el paso a zonas evacuadas. Colabore con los Servicios de
Ayuda Exterior si su ayuda es requerida.

Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervencion lo determine.

IMPORTANTE:
= Como punto de encuentro se establece:
- Zona exterior de AE-5. ( Planta baja, puerta principal)
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2.5.5 Instrucciones de actuacién para el Servicio de
Prevencion

Su funcidn sera la gestion de la atencion sanitaria a los heridos.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1.- Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor nimero de detalles posible (utilice el formato

adjunto). Trate la informacién de forma confidencial y evite su difusién innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacién al Centro de Control Interno (Telf.:57135) y siga puntualmente sus
indicaciones.

2.- Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio

en las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la
zona y abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro
de Control Interno (Conserjeria) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion de forma
confidencial.

EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACION

1. Al recibir un aviso de alarma de evacuacion el Servicio de Prevencion se desplazara, en caso de ser
necesario, para gestionar la atencién sanitaria a los heridos.

2. En funcién de su propia valoracién y caracteristicas del riesgo, el Servicio de Prevencién
determinara enviar a los heridos a Centros Hospitalarios.

3. Coordinara con el Jefe de Intervencién la solicitud y recepcién de ambulancias y establecera el triaje
de heridos con el fin de regular la prioridad de salida a los centros hospitalarios (recuerde que el
objetivo es salvar el mayor nimero de vidas posibles).

4. En caso de precisarse el ingreso de algun herido, procedera a confeccionar un listado por hospitales
de destino.

5. Facilitara a los hospitales de destino los historiales médicos de los heridos que precisen ser
internado.

IMPORTANTE:

Como punto de encuentro se establece:
- Zona exterior de AE-5. (planta baja, puerta principal)
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2.5.6 Instrucciones de actuacién para el Centro de Control
Interno (C.C.1.)

Su funcién sera la recepcion y transmision de alarmas y canalizar las comunicaciones de emergencia

con el exterior.
EN CASO DE INCENDIO

1. Teléfonos y direcciones de emergencia: Mantener actualizadas las fichas con los teléfonos del personal
del Centro clave en emergencias, asi como Servicios de Ayuda Exterior.
2. Recepcion de alarmas: Recibido un aviso o activado el sistema de deteccién de incendios, solicitar al El
de la zona su comprobacién. TODO AVISO DE ALARMA DEBERA SER COMPROBADO.
3. Movilizacién de ayudas internas: Al solicitar el E.l. mayor ayuda o el control de instalaciones, avisar a
Mantenimiento (especialmente electricistas y climatizacion) y Personal Movil del C.C.E.:
Teléfono CCE .(Servicio Seguridad): 51194 // 660.69.69.93
Teléfono Mantenimiento: . 57924 // 636.65.82.43
4. Incendio: En caso de evolucion desfavorable y confirmada la situacion como incendio por el E.l. avisar

Bomberos: 080/112

Jefe de Intervencién: 53878 y suplente: 14112

Servicio de Seguridad y Mantenimiento (si previamente no ha sido movilizado)

Servicio de Prevencion: 95.448.61.63 y 639.76.92.95 (movil)

5. Comprobar la recepcion de los avisos. Procesar unicamente llamadas relacionadas con la emergencia.
Mantener una linea abierta con el exterior. Efectuar los avisos telefonicos directamente.
IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., solicitar directamente
Ayudas Externas necesarias desde el teléfono mas cercano y ordenar el desalojo general del Centro.

= = = oEQ

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1.- Aviso telefonico: mantenga la calma y anote el mayor nimero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacion de forma confidencial y evite su difusién innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situaciéon al Jefe de Intervencion (Telf.: 53878 / 14112) y siga puntualmente
sus indicaciones.

2.- Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Jefe de
Intervencion (Telf.: 53878 / 14112) y siga puntualmente sus indicaciones. Si no fuese posible
comunicarse con el Jefe de Intervencién avisar al Servicio de Seguridad del Campus (Telf.:51194 /
660.69.69.93). Trate la informacion de forma confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

1. Orden de evacuacion: Sera responsabilidad del Jefe de Intervencion o sustituto. En ausencia de los
responsables del Centro o riesgo inminente, el Centro de Control Interno podra asumir esta
responsabilidad en ultimo extremo (consultar al Servicio de Seguridad del Campus (Telf.:.51194 /
660.69.69.93) y siga puntualmente sus indicaciones.

2. Permanecer en el puesto y canalizar comunicaciones, tanto internas como externas. Solicitar los
Servicios de Ayuda Exterior necesarios.

3. Bloquear los ascensores en planta baja.

4. Transmitir la orden de evacuacion correspondiente:
= Evacuacién sin urgencia: Comunicacion telefonica o viva voz discreta al EAE.
= Evacuaciéon urgente: Activar el pulsador de alarma general de evacuacion desde el CCl y
automaticamente la megafonia general del Centro indicara orden de evacuacién. O Verbalmente
mediante recorrido ascendente, ‘por motivos de seguridad, por favor, desalojen
inmediatamente el edificio” (repetir 3 veces).

5. Permanecer en actitud vigilante y colaborar en la funcién de control de accesos.

6. Restablecer servicios cuando asi lo determine el Jefe de Intervencion.

IMPORTANTE:

= Como punto de encuentro se establece:

- Zona exterior del AE-5. ( planta baja, puerta principal)
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2.5.7 Instrucciones de actuacién para el Centro de Control
Externo (C.C.E.)

EN CASO DE INCENDIO

1. Alarma de incendio: si recibe un aviso en este sentido por parte del Centro de Control Interno,
desplacese inmediatamente al Centro de Control Interno al objeto de estar disponible.
2. Controlar las salidas externas de evacuacion.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1 Recibida una comunicacién en este sentido, tratar esta informacién como confidencial.
2 Recopilar el mayor numero de datos posibles y comunicar el hecho al Jefe de la Unidad de Seguridad
de la Universidad y Jefe de Intervencion. Actuar segun instrucciones.

IMPORTANTE:

En ausencia de los responsables del Centro, avisar a la Policia y seguir sus indicaciones. Ante riesgo
inminente, demora de las comunicaciones o falta de confirmacion por parte de las Autoridades, ordene la
evacuacion general.

EN CASO DE EVACUACION

1 Orden de evacuacion: Sera responsabilidad del Jefe de Intervencion o sustituto. En ausencia de los
responsables del Centro o riesgo inminente, el Centro de Control Interno podra asumir esta
responsabilidad en ultimo extremo.

En ausencia de personal en el CCl:
= Activar el pulsador de alarma general de evacuacion desde el CCl. y automaticamente la megafonia
general del Centro indicara orden de evacuacion. O verbalmente mediante recorrido ascendente.

= Comunicacion verbal y silbato a través de todo el edificio "por motivos de seguridad, por favor,
desalojen inmediatamente el edificio" (repetir 3 veces).

3 En el exterior, informar al Jefe de Intervenciéon y controlar accesos (no permitir el paso a zonas
evacuadas).

4 Restablecer servicios cuando el Jefe de Intervencion lo determine.
5 Permanezca a disposicion del Jefe de Intervencion. Colabore con los Servicios de Ayuda Exterior si su
ayuda es requerida.
6. Restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervencion lo determine.
IMPORTANTE:

= Como punto de encuentro se establece:
- Zona exterior del AE-5. ( planta baja, puerta principal)
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2.5.8 Instrucciones de actuacién para los alumnos

EN CASO DE INCENDIO

1. Avise al Centro de Control Interno (por teléfono: 57135), enviando a un compafiero o
desplazandose personalmente si es preciso).

2. Si conoce el manejo de los extintores, utilicelos dirigiendo el chorro a la base de las llamas. No
utilice agua en presencia de tension eléctrica.

3. Evite en todo caso la propagacién del humo y de las llamas al resto de la zona cerrando puertas y

ventanas, apartando los combustibles.

IMPORTANTE:
Recuerde transmitir la alarma ACTIVAR UN PULSADOR DE ALARMA (pedir ayuda) antes de
intervenir. Procure no actuar en solitario.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1.- Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor niumero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacion de forma confidencial y evite su difusion innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacién al Centro de Control Interno (Telf.:57135) y siga puntualmente sus
indicaciones.

2.- Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio
en las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la
zona y abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro
de Control Interno (Conserjeria) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion de forma
confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

1. Siga siempre las instrucciones del Equipo de Alarma y Evacuacion y Personal de los Centros de
Control:
= No salga con objetos pesados o voluminosos.
= No retroceda a buscar "objetos olvidados".
= En presencia de humo tapese la nariz y boca con un pafiuelo. Si existe mucho humo, camine
agachado.
= No utilice los ascensores ni saque vehiculos del aparcamiento.
= Si se encuentra con una visita, acompanela hasta el punto de encuentro.
= Evite bloquear las puertas de salida
2. En el exterior:
= Como punto de encuentro se establece: zona exterior de AE-5 .(planta baja, puerta principal)
= Evite obstaculizar las vias de acceso.
= Tenga cuidado al cruzar la calle.
= No regrese al edificio hasta que le comuniquen el fin de la emergencia.
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2.5.9 Instrucciones a visitantes

EN CASO DE EMERGENCIA:

1. Si descubre un incendio:

= Avise al personal del Centro o active un pulsador de alarma.

= Mantenga la calma. Existe un procedimiento de actuacion y personal con
formacioén adecuada.

= Si conoce el manejo de los extintores, utilicelos dirigiendo el chorro a la base de
las llamas. No utilice agua en presencia de tension eléctrica.

2. En caso de evacuacion:

= Desaloje la zona utilizando la ruta de evacuacion marcada y senalizada.
= No utilice los ascensores ni saque vehiculos del aparcamiento.
= Siga las instrucciones que le comuniquen el personal del Centro.

= En el exterior, dirijase al punto de encuentro: zona exterior de AE-5.(planta baja,
puerta principal).

= Evite obstaculizar las vias de acceso.

= No regrese al edificio hasta que le comuniquen el final de la emergencia.
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3. INTEGRACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION
EN OTRO DE AMBITO SUPERIOR

3.1 Protocolos de notificacién de emergencia

Las llamadas de emergencias externas se canalizaran todas a través del numero de
teléfono (112) . Con el protocolo de notificacion que indique el Servicio de Proteccién
Civil de Sevilla.

3.2 La coordinacion entre la direccidon del Plan de
Autoproteccion y la direccion del Plan de Proteccion
Civil donde se integre el Plan de Autoproteccion

El Plan de Autoproteccion debe integrarse en los Planes de Proteccion Civil de
ambito local.

La coordinacion se realizara segun los protocolos e indicaciones que marque la
Direccion del Servicio de Proteccion Civil en Sevilla.

Los Servicios de Ayuda Externa municipales, en principio son: Policia Local, Servicio
de Prevencién y Extincidén de Incendios y Salvamentos y Empresa Publica de
Emergencias Sanitarias (EPES).

Una vez que se ha solicitado la ayuda de los Servicios Externos de Urgencia,
cuando lleguen al Centro y sean informados por el Jefe de Intervencion, se haran
cargo de la resolucién de la emergencia.

En funcion de la evolucion de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de
Intervencion del Servicio de Ayuda Exterior podra proponer a la Autoridad politica la
activacion del Plan de Protecciéon Civil de ambito local.

En caso de activarse el Plan de Protecciéon Civil de ambito local, la Direccion de la
emergencia correspondera al Director del Plan.
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3.3 Las formas de colaboracién de la Organizacién de
Autoproteccion con los planes y las actuaciones del
sistema publico de Proteccion Civil

Este Plan de Autoprotecciéon se encuentra encuadrado dentro de las normas que
dictamina el plan de emergencia Territorial de la ciudad de Sevilla. La colaboracién por
parte del jefe de intervencidn del plan de Autoproteccion sera tal y como se indique en
el Plan de Emergencia Territorial.

La colaboracién entre la Organizacion del Plan de Autoproteccion del Centro y el
Servicio de Proteccién Civil es bidireccional. Del Servicio de Proteccion Civil con el
Centro y del Centro con el Servicio de Proteccion Civil.

De Proteccion Civil con el Centro:
¢ Asesoramiento y colaboracion en la formacion
¢ Asesoramiento y colaboracion en el simulacro de evacuacion

Del Centro con Proteccion Civil:
e Participacién en la formacion
e Participacioén en los simulacros de evacuacion para lograr una coordinacion eficaz

Sujeto a cualquier indicacion o sugerencia que desde el Servicio de Proteccién Civil
puedan contribuir a la seguridad del Centro.
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DIRECTORIO DE SEGURIDAD

DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS EXTERIORES DE URGENCIA

Bomberos 080/112
e Asistencia Sanitaria: 112
e Servicio de Prevencion
Asistencia Sanitaria Campus: 954.48.61.63
639.76.92.95
Policia Local 112
Policia Nacional 112
Proteccion Civil 112

Otros teléfonos de interés:
Seguridad del Campus: 51194 // 660.69.69.93

Datos minimos a facilitar a los Servicios de Ayuda Exterior

Identificacion personal: Nombre y cargo

Identificativo del Centro: Nombre propio del edificio y Entidad.
Incidencia.

Heridos y fallecidos (si se conoce este dato)

Direccion completa del Centro.

Persona de contacto a su llegada al Centro y punto de encuentro.
Teléfono de contacto y su receptor.

IMPORTANTE:
Comprobar que el interlocutor ha recibido estos datos, repetir los mismos o incluso la
llamada si es necesario.
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DIRECTORIO DE

LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTERNOS

Suministro eléctrico
Suministro de agua
Teléfono

Ibercom

Vigilancia
Ascensores

Control de accesos
e Deteccion C.1.

Cia. Sevillana de Electric. 902.516.516 Servicio de Averia

EMASESA 900.45.99.54 Servicio de Averia
Compania Telefénica 1002 Servicio de Averia
954.55.44 .44 Servicio de Averia
Securitas 51194/ 660.69.69.93 Control del Campus
Servicio de Averia 24h
Securitas Sistemas 954.48.57.45 Servicio de Averias
Noex Seguridad 692.55.97.79 Servicio de Averias

Contraincendios

DIRECTORIO DE SEGURIDAD

DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO

SERVICIO CARGO TELEFONO OBSERVACIONES
ERCIORE o |SEETTONO | ssaaosris
gﬁI\NA;EEIMlENTO DEL ENCARGADO 57924 636.65.82.43
SEGURIDAD JEFE UNIDAD 85746
SEGURIDAD CAMPUS g(E)m-'I;'E(())LDE 51194 660.69.69.93
IBERCOM TELEFONIA 95.455.44 .44
ICI;\II%I'I\IIEE?\I%DE CONTROL 954.55.71.35
ggﬁﬁ.\?cl)NADOR DEL 954.55.71.35
EII:I{EESVCISECI)\]SC:_?AI;ODIEALES gllERI)QEV(I:g%R DEL 95.448.61.63 639.76.92.95
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5. Formulario para la gestion de incidencias

5.1- TIEMPOS DE EVACUACION

SALIDAS DEL EDIFICIO

TIEMPO CONTROLADO

N° PERSONAS EVACUADAS

AE-1

AE-2

AE-3

AE-4

AE-5

AE-6

AE-7

Observaciones:

SALIDAS DE PLANTAS

TIEMPO CONTROLADO

N° PERSONAS EVACUADAS

Planta Sé6tano

Planta Baja

Planta Primera

Planta Segunda

Planta Tercera

Planta Cuarta

Planta Quinta

Observaciones:
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5.2- COMPORTAMIENTO GENERAL

BUENO
O

REGULAR MALO

O O

Observaciones:

5.3- CAPACIDAD DE LAS VIAS DE EVACUACION
(VERTICALES Y HORIZONTALES)

SUCIENTE
O

INSUFICIENTE

0)

Observaciones:

5.4- PUNTOS O ZONAS DE ESTRECHAMIENTOS PELIGROSOS

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla

Pabellon de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 95-4485735 Fax: 95-4485734

e-mail: manten7@us.es
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5.5- FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE MEDIOS TECNICOS

2
—

Z
o

NO EXISTE

Comunicaciones

O

Sistemas de deteccion C.1.

Sistemas de extincion C.1.

Sistemas de alarmas

Alumbrado de emergencia

B.IE:s

Extintores

Puertas R.F.

Senalizaciones

Otros sistemas

Q|0 0|00 |00 |0 |0 |0

|0 0|00 |00 |O0 |0 |0

|0 0|00 |00 |0 |0

Observaciones:

5.6- SE CORTARON LOS SUMINISTROS DE:

SI

NO

NO EXISTE

Electricidad

O

Agua

Ascensores

Climatizacioén

Gases

|00 0 |0

|00 0 |0

|00 |0O

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellon de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 95-4485735 Fax: 95-4485734

e-mail: manten7@us.es
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5.7- OBSTACULOS EN LAS ViAS DE EVACUACION
(VERTICALES Y HORIZONTALES)
Observaciones:
5.8- INCIDENTES NO PREVISTOS
SI NO
Accidentes de personas @) 0)
Deterioros en el edificio O O
Deterioro en el mobiliario @) @)
Observaciones:
5.9- AYUDAS EXTERNAS
TIEMPO DE
2 NO RESPUESTA
Bomberos @) @)
061 O O
Policia Local O O
Policia Nacional O O
Proteccion Civil O O

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellon de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 95-4485735 Fax: 95-4485734
e-mail: manten7@us.es
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5.10- ACCESOS AL EDIFICIO
SI NO
Libre O O
Ocupado (@) 0)
Observaciones:
5.11- CONCLUSIONES GENERALES
NO
BAJO | MEDIO | ALTO EXISTE
Grado de cooperacion alumnos O 0) O O
Grado de cooperacion del personal (P.A.S.) O 0] O O
Grado de cooperacion del personal (P.D.1.) O O O @)
Grado de eficacia J.I. O O O O
Grado de eficacia E.A.E. O O O O
Grado de eficacia E.I. O O O O
Grado de eficacia C.C.E. O O O O
Grado de eficacia C.C.1. O O O O
Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellon de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 95-4485735 Fax: 95-4485734

e-mail: manten7@us.es
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5.12- Ficha de Control de Incidencias E.A.E.

E .A.E o Isliformﬁj%on Observaciones

Planta So6tano

Planta Baja

Planta 1°

Planta 2°

Planta 5°

Marcar con una (X)

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellon de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 95-4485735 Fax: 95-4485734
e-mail: manten7@us.es
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ALITOMATICA

CIMF MR AE | A CMCMOENCIE

Ay]SAF POR TELETDNO kiR PO TELEF D0
ML CENTRO DL CONTROL AL CENTHI M CONTROL
INTER WD IWTEFhO

PLESTA Ew WARCHA BEL

UTILIZACION DE EXTINTORES

1. QUITAR PRECINTO DE SEGURIDAD;
TIRAR DE LA ANILLA ENERGICAMENTE

2. COGER LA MANETA Y PRESIONAR LA
PALANCA DE DISPARO.

3. DIRIGIR EL CHORRO A LA BASE DE
LAS LLAMAS.
EVITAR QUE UNA PRESION EXCESIVA

MOVER LA MANGUERA EN ZIG-ZAG
BARRIENDO LA SUPERFICIE
INCENDIADA.

ASEGURAR SIEMPRE UN CAMINO DE
ESCAPE

UTILIZAGION DE BIE's

1. DESENROLLAR LA TOTALIDAD DE LA MANGUERA.

2. ABRIR VALVULA DEL AGUA.

3. GIRAR LA LANZA PARA POSICION DE CHORRO O
PULVERIZADO.

4. DIRIGIR EL CHORRO A LA BASE DE LA LLAMA.

5. NO UTILIZAR PARA ELEMENTOS ELECTRICOS

S| DESCUBRE UN INCENDIO

¢COMUNIQUE A CONSERJERIA O AL
PERSONAL DEL CENTRO LA SITUACION DEL
FUEGO.

«INTENTE APAGARLO CON LOS EXTINTORES
QUE ENCUENTRE A SU ALCANCE.

«SI PRENDE SU ROPA, TIENDASE EN EL
SUELO Y RUEDE.

S| HAY HUMO ABUNDANTE GATEE.

¢ UTILICE LA ViA DE EVACUACION PREVISTA
PARA SU SECTOR.

¢NO UTILICE LOS ASCENSORES.

¢MANTENGA LA CALMA. NO GRITE NI CORRA

¢ TELEFONO DEL CENTRO DE CONTROL
INTERNO  954.55.71.35

«TELEFONO DEL CENTRO DE CONTROL
EXTERNO 51194/ 660.69.69.93

PROPAGE EL FUEGO A OTRAS ZONAS.

s

INFORMACION ELABORADA POR:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Unidad de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativas

Tel.954 - 485735
Fax:954 - 485734
Correo-e: manten7@us.es

Plan de
Autoprotececior
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FACULTAD DE
= )U_I:_‘.\f_.r_':@_rl.

.
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INSTALACIONIES EXISTENTIES (RENTIFICACION BIE LAS SENALIZACIONES INSTIRUCCIONIES EN CGASO DIF

EXUSTENTIES [EN [ELL EVACUACION

SEGURIDAD EDIFICIO

e DESALOJE ’LA ZONA UTILIZANDQ LA RUTA DE
- ALUMBRADO AUTONOMO DE EMERGENCIA EVACUACION MARCADA'Y SENALIZADA )
- SENALIZACION FOTOLUMINISCENTE DE MEDIOS DE SALIDA e NO UTILICE LOS ASCENSORES NI SAQUE VEHICULOS

EXTINCION Y VIAS DE EVACUACION EMERGENCIA SALIDA DE EMERGENCIA DEL APARCAMIENTO

e SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE LE COMUNIQUEN EL

DETECCION PERSONAL DEL CENTRO

« EN EL EXTERIOR DIRIJASE AL PUNTO DE ENCUENTRO:
ZONA EXTERIOR DE LA ZONA PRINCIPAL
, . « EVITE OBSTACULIZAR LAS VIAS DE ACCESO
PROTECCION VIA DE EVACUACION « NO REGRESE AL EDIFICIO HASTA QUE COMUNIQUEN
EL FINAL DE LA EMERGENCIA

™
I
Ld

- SECTORES INDEPENDIENTES DE INCENDIOS

PUERTA EQUIPADA CON BARRA

EVACUACION ANTIPANICO

- VIAS DE EVACUACION SENALIZADAS

VIAS DIE EVACUACION BIE EMERGENCIAS

EXTINCION ViA DE EVACUACION DESCENDENTE

- RED SECA PARA AGUA DE INCENDIOS

- ARMARIOS FIJOS CON BOCAS DE INCENDIOS
EQUIPADAS

- TOMA DE AGUA DE BOMBEROS EN FACHADA
- EXTINTORES PORTATILES

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)

- RED DE HIDRANTES MUNICIPAL

PULSADOR DE EMERGENCIA

EXTINTOR PORTATIL

SIRENA DEL SISTEMA DE DETECCION DE . F { i LYy
INCENDIOS s L - )
F ﬁ I ]
R " £
. = -
E L SRl “l\,M
ASCENSOR z :
NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA 3

NO UTILIZAR
EN CASO DE

‘il 20 B i B

PLANO “USTED SE ENCUENTRA AQUI “




PERSONAS DISCAPACITADAS

El salon de actos se encuentra adaptado para el acceso
de personas con movilidad reducida (silla de ruedas).

Sittese en el espacio habilitado para minusvalidos.

El centro no se hace responsable de los dafios
causados a terceros por estos vehiculos o por sus
ocupantes.

Los perros guias pueden acompafiar a personas con
problemas de vision, ninglin otro animal tiene
permitida la entrada.

POR SU SEGURIDAD .
RESPETE LAS SIGUIENTES

€ No esta permitido fumar.
No esta permitido el uso de teléfonos moviles.

€ No se permite consumir alimentos, bebidas,
golosinas dentro del saléon de actos.

€ Los menores de edad deberan estar
acompaiiados de un adulto que se haga
responsable de su seguridad y comportamiento.

€ Por su interés rogamos mantengan controladas
en todo momento sus pertenencias.

€ No se permite correr ni empujar dentro o fuera
del salon de actos.

En conserjeria se encuentra a su disposicion el
triptico de informacion. Gracias por su
colaboracion.

PROTOCOLO PARA LOS ARTISTAS
Y PERSONAL A SU SERVICIO

L=
Servicio de Mantenimiento
Unidad de C.C. y A.L.

Medidas preventivas:
B Prohibido fumar.

B Informe a conserjeria de la entrada y finalizacion de los
ensayos.

B Al final de su actuacion o ensayo, inspeccione su
camerino o sala y compruebe que se encuentra en
orden.

[miformacion v Normas
Basicas de
Actuacion em Caso de
[Emergencias

B No sobrecargue las bases de enchufes con conexiones
multiples.

B Prohibido utilizar calentadores de resistencias
eléctricas.

B Deje libre y visible los equipos de extincion de
incendios (extintores, BIES, pulsadores, sirenas).

Salon de Actos

Servicio de Mantenimiento
Unidad de C.C.y A.L.

Facultad de
Quimica

VERSIDAD B SEVILLA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO [z

Teléfono: 954 485 735 - Fax: 954 485734
correo-e: manten7y@us.es

UN



INSTRUCCIONES EN CASO 6

- DE EVACUACION
| = Desaloje el salon de actos utilizando las vias de
evacuacion sefializadas hasta la salida del edificio.
A | o |
A | =>» Siga las instrucciones que le comuniquen el personal
A /m I del centro.
L /a\ = Mantenga la calma, evacue con rapidez pero no corra
JLE T T8 T T 5w T T & pATE E ] T | cne ’ pidezp ’
m 7 | no grites.
" = g - 1 7\ : |
L/ I ‘F . ) _t:!' ' | => No utilice los ascensores, ni saque vehiculos del
i oy aparcamiento.
i mr‘:"_r g‘m ¥ & % 53] | P
f /i | = No regrese al edificio a recoger objetos ni a buscar a
" PR
i E T | otras personas.
! - a ; [
=_F — 5 | -| = No obstaculice las vias de evacuacion.
. % A | = En el exterior dirijase al punto de encuentro: zona
4| /i ' | exterior de la entrada principal (marcado en el plano).
6 | SI DESCUBRE UN INCENDIO a
i | h ——— 0L &
- _...]:"-’”""ﬂ ?}i' 0 Comunique a conserjeria o al personal del centro la situacion
i —] \i I_iii: del fuego (teléfono).
a4 I
[ [T
| :ii a Active un pulsador de alarma.
1 I
I i
i Iii a0 Intente apagarlo en su inicio con los extintores que encuentre
7—/‘ | 1 ] Sl a su alcance.
I I
I o LI
v v | Y \ f:“» . ,F’:':ii' 0  Sihay humo abundante, camine a gatas con un pafiuelo
I ! e === gl humedo (a ser posible) protegiendo nariz y boca.
S 1 |Fssra= [
e | N I
=T i Kt =g T"' i 0 Cierre las puertas entre usted y el humo.
R i !
i T enem® i 0 Si se le prenden las ropas, no corras, tiéndase en el suelo y
ruede.
0 No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego esta
proximo.

i Una vez fuera del centro dirijase al PUNTO DE
ENCUENTRO (marcado en el plano). No se detenga en la
puerta de salida.
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VIAS DE EVACUACION

En caso de evacuar el edificio, siga las
vias sefializadas en el plano.

SITUACION DE LAS PERSONAS DEL E.A.E.

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CARRO EXTINTOR POLVO ABC 25 Kg
EXTINTOR POLVO
EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)

PULSADOR ANALOGICO

B =l

SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA ACUSTICA

PASILLO

SECCION A-A’

«S1D4
N\ °

o\o UNIVERSIDAD DE SEVILLA

s
> @ CENTRO: FACULTAD DE QUIMICA
<
l I A~ EVACUACION
4

PLANTA SEMISOTANO

Servicio de Mantenimiento
Unidad de C.C. y A.L.
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VIAS DE EVACUACION MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

:

PUNTO DE ENCUENTRO

En caso de evacuar el edificio, siga las

vias sefializadas en el plano. ﬁ EXTINTOR POLVO

q /A\  EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.1.E.
_ i 935‘040

% (8] PULSADOR ANALOGICO S 9 UNIVERSIDAD DE SEVILLA
(Y ) SITUACION DE LAS PERSONAS DEL EAE. SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA ACUSTICA 2 @ CENTRO: FACULTAD DE QUIMICA
B-1 <

| I A EVACUACION

4 PLANTA BAJA

Servicio de Mantenimiento
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VIAS DE EVACUACION

En caso de evacuar el edificio, siga las
vias sefalizadas en el plano.

SITUACION DE LAS PERSONAS DEL E.A.E.

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR POLVO

EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)
PULSADOR ANALOGICO

SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA ACUSTICA

BBeE>E

BOCA DE COLUMNA SECA CON LLAVE

SECCION A-A”

AQ,V‘SIDAO
os\ UNIVERSIDAD DE SEVILLA

S
> ¢ CENTRO: FACULTAD DE QUIMICA
<
l I 4~ EVACUACION
4 PLANTA PRIMERA

Servicio de Mantenimiento
Unidad de C.C. y A.L.




LA WAL

<

me @
A

| —

N — Y — ) S—

! [£]

L/
A

[ — Y —

1 L = WA = o)
al

m —w

[m)

]

[wa)
=

ENQI g

N jl_f;_/l \/ I

]

VIAS DE EVACUACION

En caso de evacuar el edificio, siga las
vias sefializadas en el plano.

SITUACION DE LAS PERSONAS DEL E.A.E.

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR POLVO
EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)

PULSADOR ANALOGICO

B @ [ >F

SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA ACUSTICA

=
g
£
5
2
£
N
5
2
2
5

180m '_,_,_,_.—'_'_’7
e

SECCION A-A’

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

S %
> ¢ CENTRO: FACULTAD DE QUIMICA
<
l I A~ EVACUACION
4 PLANTA SEGUNDA
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VIAS DE EVACUACION MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

En caso de evacuar el edificio, siga las

vias sefializadas en el plano. ﬁ EXTINTOR POLYO
EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)

PULSADOR ANALOGICO

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SITUACION DE LAS PERSONAS DEL E.A.E.

BReE>

S o
> ©
SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA ACUSTICA > ‘r’r‘l CENTRO: FACULTAD DE QUIMICA
<
BOCA DE COLUMNA SECA CON LLAVE l I A~ EVACUACION
4 PLANTA TERCERA
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Unidad de C.C. y AL
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VIAS DE EVACUACION

En caso de evacuar el edificio, siga las
vias sefializadas en el plano.

SITUACION DE LAS PERSONAS DEL E.A.E.

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR POLVO
EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)

PULSADOR ANALOGICO

B @ [ >F

SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA ACUSTICA

o@\ UNIVERSIDAD DE SEVILLA

¢ CENTRO: FACULTAD DE QUIMICA
<
u A~ EVACUACION
4 PLANTA CUARTA
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Unidad de C.C. y AL
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VIAS DE EVACUACION

En caso de evacuar el edificio, siga las
vias sefializadas en el plano.

—

SITUACION DE LAS PERSONAS DEL E.A.E.

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR POLVO

EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)
PULSADOR ANALOGICO

SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA ACUSTICA

BBeE>E

BOCA DE COLUMNA SECA CON LLAVE

AULA G 421.60m
419.80m 4';

+1620m
AULA 4
+1440m

+1080m

AULA2
+9.00m
Lo

PASILLO

43.60m ’J_,_,—'—'JI‘
phem

AULA MAGNA

1.80m '_,_,_,_,—'_'_’7
e

SECCION A-A’

S % UNIVERSIDAD DE SEVILLA
> @ CENTRO: FACULTAD DE QUIMICA

<
l I A~ EVACUACION
4 PLANTA QUINTA
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VIAS DE EVACUACION

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

En caso de evacuar el edificio, siga las
vias senalizadas en el plano.

—

EXTINTOR AUTOMATICO

EXTINTOR POLVO

EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)

PULSADOR ANALOGICO

pe@pPEO

SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA ACUSTICA

S 9 UNIVERSIDAD DE SEVILLA
> @ CENTRO: FACULTAD DE QUIMICA

<
l I 4~ EVACUACION
4 PLANTA CUBIERTA

Servicio de Mantenimiento

Unidad de C.C. y AL
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ANEXO |

TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES

+ Poso 1: Retire &

« Poso2: Dinjcse o

¢ P80 3 Acdcne

pcEachr 0 seguro lozonace fuegn el giloy driala

e la rmanilla ol cescorga

extinter, (Monguerd) a la
ke cbl fuecn,

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla

e-mail: manten7@us.es

Pabellon de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 95-4485735 Fax: 95-4485734
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TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES

PORTATILES

1. ACSICONse O owar del viento, pora oue aste asle
2 humo y cuments & aooncs o axtinckan 51
hcy rucho cokor usar corfing de PLans. Come
[ s =w's e g

g
a A

2, ACECT EIImeroal DO IMos CEfoorD pora ko
ICE CImcs . Martarer cesaorgarmdedrmea Dingir
cromodlabcedce Kilkoma El fueap avarza sl se
opllaa an farrnalirdermitants, )

3. Bearrer  rdpichrrents la fobera de lach a lode
munegueads, Ataoor todo lapote frontd dd
fuege  antes o asorzar, pora ssvitor cquedor

cifropoo

4, Morenarse 1o sufidante oportoch dal fuego
pora cesgurcrse gue o aorling de polvo
chroua meE, puss d aoror una pecpena porte
gr.rér;erﬂqel redigro o guedor orapcel por

5. Lecs corefics
resuriz ados ceben :}
rescto ce ko filkracidn, El
flujo ce liguck dele ser

cortocto ora

minimzar  los  riesgos

cde axplosidn,

& Cucrdo al  fusgo asta exdinguido, sa

recorriandn cportonsa v wvanfior . gue no
hervar rad gridén, 51 hoy canizos ardlando,
odicr  nuevoments al pdwo guirmioos

.

7. Les fusgs ol involucren filfrcdcres
o govecksd de procuctos ce liguices
corrius filkdes cdeben ser axiinouicos,
prirrero, 2 derramre inferion v luegs o
resto ol fusogo,

o4’

A, Povwes cUiMics de miuifus o puscen
ser Usarks oo Incenckos ok fipo A es
corveniants celor una busna aopa ok
PONG SCINS 106 S5OOMENGs pOra avitar
S0 relarickn.

EE
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2. Cudnc & fuean &6 dB fipo AT (mokerkies
combeitss  sdids), s pusce  conirdlar

ITEoriie K1 s s &n s Quaoics 10 v

1.

10, Una wver que los

exfinguiccs, & opercoor debe sepora

lamcs  han sic

con dgln elemento los esooming para
auamentar = enfriomisnto y reducr los
pos iblidockes  dersignidan.

¥" “Recuerda que los extintores estan disefiados para apagar FUEGOS

INCIPIENTES™

‘"_51\3.&\

¥ “Siempre solicita apoyo externo"

11.

Despuss qua e sscombrcs hen

sl espardas, se puedbn o
ks gk Irbtarmritantzs okl cherro
pora anfriar 1B zonce odiantss o
Pusckon oocsioner una ralgridan,

=
s

i

12, Cucrclo se ha contralode & amcge o

incsncke doonckone 2 luger o frerte o

sific en que se prodljo, yva ge e
produdrse U reignicking e seq

sofprencido,
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